Unterlagen des Unternehmers (Nassbereich)
Anschluss an Bodenrinne

Zementestrich (bauseits)
Bei Gefalle < 2 % bilden
sich Pfiitzen

Theoretische Flucht zu
OK Bodenrinne Fugenloser Kunstharzbelag

Aussparung im UB Verflillen Aussparung

mit EP-Mortel

max. OK UB

Dichtband
OK UB oder bis - 5 mm

OK Klebeflansch
=-15-20 mm
Bodenrinne Resitec
mit Klebflansch besandet
10 cm Resitec AG

Eggiwilstr. 35, 3535 Signau
www.resitec.ch
Markus Ramseier 079 622 53 04

Evtl. Abschalung UB mit nachtraglichem
Untergiessen der Bodenrinne
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